
Med  Uni
Graz  PioneeringMinds

A
. , lIlllI :h.

Diagnostik  & Forschungsinstitut  Für  Hygiene,  Mikrobiologie  und  umweltmedizin

Vorstand:  Univ. ProF. Dr. Ivo Steinmetz  Wasserhygiene  und  Mikroökologie

Neue  StiFtingtalstraße  6, 8010  C,raz Staatlich akkreditierte  PrüF- und Inspektionsstelle
Leitung: Univ.ProF.Mag.Dr.rer.nat.  Franz F. Reifühaler
Stellvertretung:  Amtsrätin  Sabine Platzer

Neue Stiltingtalstraße  2A/2. O(i,  8010 Graz
Tel.Nr.: (1316 38S 736?4

Auftraggeber

WG  8trem

Hauptstraße  37

7522  Strem

Probenherkunft

WVA  WG  Strem

Hauptstraße  37

7522  Strem

Probeneingang:  14.09.2023

Prüfungszeitraum:  14.C)9.2023-19.09.2023

Prüfbericht:  PB233280

gemäß  EN ISO/1EC17025;  RZ = Richtzahl  (lndikatorparameterwert),  ZHK  = zuläss)ge  HöchstkonzentraUon  (Parameterwert),

MU%  =  Messunsicherheit,  n.u. = nicht  untersucht,  Unterauftragnehmer',  nicht  akkreditierterParameter";

ö  öNORM  /SO 5667  Teil  3,4,5/öNORM  EN /SO 19458;

bei überbrachten  Proben  (durch  Auffraggeber)  gelten  die Ergebrösse  fürdie  Proben  w/e erhalten,  Vor-Ort-Parameterund  Pmbenahme

nichlakkmditiert,  SensorikimLaborbestjmmt;

Entscheidungsregel  gem. ISO/IEC  Gulde  98-4:2012,  Punkt  8.3.1.3  d

Probenbezeichnung:  Hochbehälter

Nähere  Probenbezeichnung:

Anlagenteil:

Probenahmeart:

Vorbehandlung:

Probenahme  am:

Probenahme  durch:

Probenummer:

Zulauf  Kammer  links

Behälter

Ablaufprobe

UV-Desinfektion

15.09.2023

Mag.  rer.  nat.  Georg  Harb  (lnspektor)

P2307945

Vor-Ort-Parameter

Parameter Einheit Ergebnis MU RZ ZHK Methode

Temperatur oC 16,7 DIN  38404-4:197f3

Farbe farblos
öNORM  M

6620:2012

PRüFBERICHTE  BEZIEHEN  SICH  AUSSCHLIEßLICH  AUF  ülE  UNTERSUCHTE  PROBE.

PRüFBERICHTE  DüRFEN  NUR VOLLSTÄNDIG  REPRODUZIERT  (KOPIERT)  WERDEN.

Ausfertigungsdatum:  19.09.2023 Seite  1 von  12  Seite(n)



Prüfbericht:  PB233280

Parameter Einheit Ergebnls Mu RZ ZHK Methode

Aussehen klar
öNORM  M

6620:2012

Geruch ohne
öNORM  M

6620:2012

Geschmack n.u.
öNORM  M

6620:2012

Bakteriologische  Untersuchung

Pararneter Einheit Ergebnls Mu RZ ZHK Methode

Koloniebildende  Einheiten

bei  22oC
KBE/ml o 50o/o <100

öNORM  EN ISO

6222:1999

Koloniebildende  Einheiten

bei  37oC
KBE/ml o 50o/i S20

öNORM  EN ISO

6222:1999

Escherichia  coli KBE/10Clml o o
öNORM  EN ISO

9308-1:2017

Coliforme  Bakterien KBE/100ml o o
ÖNORM  EN tso

9308-1:2C)17

Enterokokken KBE/10C)ml o o
öNORM  EN ISO

7899-2:200ü

chemisch  - physikalische  Untersuchung

Parameter Einheit Ergebnis MU RZ ZHK Methode

Färbung  (436nm) /m < O,"I lOoA < 0,5
öNORM  EN ISO

7887:2012

pH-Wert bei 20oC 7,61 0,2 6,5  - 9,5
öNORM  EN ISO

10523:2012

Elektrische  Leitfähigkeit

(20"C)
4S/cm 491 5% < 2500

öNORM  EN

27888:1993

Calcium mg/l 63,1 6% < 400
öNORM  EN ISO

11885:2009

Magnesium mg/l 24,3 6% !.  150
öNORM  EN ISO

11885:2009

Natrium mg/l 19,8 6% 5; 200
öNORM  EN ISO

11885:2009

Kalium mg/l 0,6 6% 5; 50
öNORM  EN ISO

11885:2009

Gesamthärte adH 14,4 DIN 38409-6:1986

Gesamthärte mmol/l 2,572 DIN  38409-6:1986

Karbonathärte odH 12,9 berechnet

Säurekapazität(KS  4,3) mmol/l 4,59 5% DIN 38409-7:2005

PROFBERICHTE  BEZIEHEN  SICH  AUSSCHLIEßLICH  AUF  DIE UNTERSUCHTE:  PROBE.

PRüFBERICHTE  DüRFEN  NUR VOLLSTÄNDIG  REPRODUZIERT  (KOPIERT)  WERDEN.
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Prüfbericht:  PB233280

Parameter Einheit Ergebnis MU RZ ZHK Methode

Eisen mg/l < 0,02 lüoA < 0,20
öNORM  EN ISO

11885:2009

Mangan mg/l < 0,005 10% < 0,050
öNORM  EN ISO

11 885:2009

Ammonlum mg/l < 0,02 15% S O,50 DIN 38406-5:1983

Nitrit mg/l < 0,O1 10o/o < ülO
öNORM  EN

26777:1993

Nitrat mg/l 32,3 10% < 50
öNORM  EN ISO

10304-1:2016

Chlorid mg/l 14,7 10% < 200
öNORM  EN ISO

10304-1:2016

Sulfat mg/l 19,2 10o/o < 250
öNORM  EN ISO

10304-1:2016

TOC mg/l 0,7 10% <6
öNORM  EN 1484:

2019

PRCIFBERICHTE  BEZIEHEN  SICH AUSSCHLIEßLICH  AUF DIE UNTERSUCHTE  PROBE.

PRCIFBERICHTE  DÜRFEN  NUR VOLLSTÄNDIG  REPRODuZIERT  (KOPIERT)  WERDEN.
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Inspektionsbericht:  IB233280

Lebensmittelhygienisches  Gutachten  IB233280

Ortsbefund  und  Prüfberichte

Der  Lokalaugenschein  ergab  keinen  Grund  zur  Beanstandung.

Die  Analysenergebnisse  ergaben  keinen  Grund  zur  Beanstandung  (LMSVG,  TWV,  ÖLMB  B1 ).

Das  Wasser  entspricht  im  Rahmen  des  durchgeführten  Untersuchungsumfanges  den  geltenden

lebensmitteIrechtlichen  Vorschriften  (LMSVG,  TWV,  ÖLMB  B1)  und  ist  daher

zur  Vemendunq  als Trinkwasser  4eeignet.

Anhang:  Bericht  PB233280

Bei Beanstandungen  sind,  zur  Aufrechteföaltung  der Eignung  des Wassers  als Trinkwasser,  umgehend  geeignete

Maßnahmen  zu ergreifen.

Anlage:  Merkblatt  "Trinkwasser  Desinfektion'

https://hygiene.medunigraz.at/wasserhygiene

Gernäß  TWi/  §5 Z4 werden  Befund  und Gutachten  nach  Zustimmung  des Aufkraggebers  von der  Untersuchungsstelle

an das von der  zuständigen  Behörde  dafür  zur  Verfügung  gestellte  Datensystem  elektronisch  übermittelt.

- elektmnisch  gefertigt  -

Dipl.  Ing. Dr.  techn.  Michael  Schalli,  BSc

Gutachter  gem. §73 LMSVG,  Zeichnungsberechtigter  der Inspektionsstelle

INSPEKTIONSBERICHTE  BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEßLICH  AUF DIE UNTERSUCHTE  ANLAGE:.

INSPEKTIONSBERICHTE  DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIG  REPRODUZIERT  (KOPIERT)  WERDEN.
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