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Auffraggeber

WG  Strem

Hauptstraße  37

7522  Strem

Probenherkunft

WVA  WG  Strem

Hauptstraße  37

7522  Strem

Probenelngang:  18.ü9.2024

Prüfungszeitraum:  18.09.2024  - 30.09.2024

Prüfbericht:  PB243231

Probenbezeichnung:  Hochbehälter

Nähere  Probenbezeichnung:

Anlagenteil:

Probenahmeart:

Vorbehandlung:

Probenahme  am:

Probenahme  durch:

Probenummer:

Behälter

Schöpfprobe

uV-Desinfektion

18.09.2024

Hans-Peter  Ziegler,  MSc  (lnspektor)

P2407  479

Vor-Ort-Parameter

Parameter Einheit Ergebnis MU RZ ZHK Methode

Temperatur "C 18,4 < 25 DIN 38404-4:1976

Far5e farblos
öNORM  M

6620:2012

PRCIFBERICHTE  BEZIEHEN  SICH AUSSCHLIEßLICH  AUF DIE uNTERSUCHTE  PROBE.

PRüFBERICHTE  DCIRFEN NUR VOLLST  ÄNDIG  REPRODUZIERT  (KOPIERT)  WERDEN.
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Prüfbericht:  PB243231

Parameter Einheit Ergebnis MU RZ ZHK Methode

Säurekapazität(KS  4,3) mmol/l 4,46 5% DIN 38409-7:2005

Eisen mg/l < 0,02 10% < 0,20
öNORM  EN ISO

11885:2009

Mangan mg/l < ö,005 10% < 0,050
öNORM  EN ISO

11885:2009

Ammonium mg/l < 0,02 15% :!; 0,50 DIN 38406-5:1983

Nitrit mg/l < O,ül IO% S0,10
öNORM  EN

26777:"1993

Nitrat mg/l 27,5 10% < 50
öNORM  EN ISO

10304-1:2016

Chlorid mg/l 17,9 10% < 200
öNORM  EN ISO

10304-1:2ö18

Sulfat mg/l 20,0 10% S 250
öNORM  EN ISO

10304-1:2018

TOC mg/l 0,6 10%
öNORM  EN 1484:

2019

PRÜFBERICHTE  EIEZIEHEN SICH AUSSCHLIEßLICH  AUF DIE UNTERSUCHTE  PROBE.

psüpsesicsre  üCtRFEN NUR VOLLSTÄNülG  REPROOUZIERT  (KOPIERT)  WERDEN.
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